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BF:199.05m2

-4.775
RH:4.275m

Filtertechnik HB FB

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-4.81

H.99.07

OK FFB
OK RFB

BF:23.49m2

-3.20
RH:2.50m

Spuelwasser

B:Beton (WU)
W:Beton (WU)
D:Beton (WU)

FF:0m2

-3.20

U.99.07

OK FFB
OK RFB

BF:23.49m2

-3.20
RH:2.50m

Spuelabwasser

B:Beton (WU)
W:Beton (WU)
D:Beton (WU)

FF:0m2

-3.20

U.99.08

OK FFB
OK RFB

BF:68.71m2

-3.80
RH:3.05m

Ausgleichsbecken Aussenbad NEU

B:Beton (WU)
W:Beton (WU)
D:Beton (WU)

FF:0m2

-3.80

U.99.06

OK FFB
OK RFB

BF:37.64m2

-3.20
RH:-

Hof (WC West)

B:Zementplatten
W:Sichtbeton
D:-

FF:0m2

-3.425

U.99.02

OK FFB
OK RFB

BF:12.60m2

-3.20
RH:2.50m

WC Damen (West)

B:Keram.Platten
W:Keram.Platten
D:abgeh. Gipsdecke

FF:0m2

-3.295

U.99.03

OK FFB
OK RFB

BF:19.84m2

-3.20
RH:2.50m

WC Herren (West)

B:Keram.Platten
W:Keram.Platten
D:abgeh. Gipsdecke

FF:0m2

-3.295

U.99.04

OK FFB
OK RFB

BF:19.84m2

-3.20
RH:2.40m

Fluchtgang aus Technik

B:Ueberzug
W:roh/Putz
D:roh

FF:0m2

-3.235

U.99.05

OK FFB
OK RFB

BF:20.36m2

-3.20
RH:2.60m

Lueftung

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-3.235

H.99.01

OK FFB
OK RFB

BF:26.75m2

-3.20
RH:2.79m

Werkstatt

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-3.235

H.99.02

OK FFB
OK RFB

BF:6.55m2

-3.20
RH:2.79

Putzraum

B:Keram.Platten
W:roh
D:roh

FF:0m2

-3.235

H.99.05

OK FFB
OK RFB

BF:12.01m2

-3.20
RH:2.79m

Vorplatz

B:Hartbeton
W:Sichtbeton
D:Sichtbeton

FF:0m2

-3.235

H.99.04

OK FFB
OK RFB

BF:8.68m2

-3.2
RH:-

Einbringschacht

B:Ueberzug
W:roh/Verkleid.gedaemmt
D:roh

FF:0m2

-3.235

U.99.01

OK FFB
OK RFB

BF:55.69m2

-3.20
RH:2.79m

Gang

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-3.235

H.99.08

OK FFB
OK RFB

BF:17.50m2

-3.20
RH:2.79m

Pelletsilo

B:Ueberzug
W:gestrichen
D:gestrichen

FF:0m2

-3.235

H.99.09

OK FFB
OK RFB

BF:66.55m2

-3.20
RH:2.79m

Heizung

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-3.235

H.99.10

OK FFB
OK RFB

BF:7.58m2

-3.20
RH:-

Treppe OST

B:ueberzug
W:Sichtbeton
D:Sichtbeton

FF:0m2

-3.235

H.99.14

OK FFB
OK RFB

BF:181.66m2

-5.075
RH:4.52m/4.295m

Lueftung

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-5.11

H.99.15

OK FFB
OK RFB

BF:34.01m2

-3.20
RH:2.79m

Sanitaer/Boiler

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-3.235

H.99.11

OK FFB
OK RFB

BF:11.43m2

-3.20
RH:2.79m

Technik

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-3.235

H.99.12

OK FFB
OK RFB

BF:18.27m2

-3.20
RH:2.79m

Elektro

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-3.235

H.99.13

OK FFB
OK RFB

BF:215.22m2

-3.20
RH:2.825m

Leitungserschl. Becken West

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-3.235

H.99.16

OK FFB
OK RFB

BF:7.18m2

-3.20
RH:2.79m-1.0m

Abstell

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-3.235

H.99.03

OK FFB
OK RFB

BF:153.65m2

-2.49
RH:2.115m

Leitungserschl. Becken Ost

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:0m2

-2.525

H.99.17

OK FFB
OK RFB
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BF:2.39m2

-
RH:-

Treppe West

B:Hartbeton
W:Sichtbeton
D:Sichtbeton

FF:-

-

H.99.06

OK FFB
OK RFB

BF:9.00m2

413.10
RH:-

Trafo Schlaufbereich

B:Ueberzug
W:roh
D:roh

FF:-

-

T.99.01

OK FFB
OK RFB

UK D = 413.945m  > RH 4.52m
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bestehendes 
Ausgleichsbecken
ausserhalb Gebaeude
wird aufgehoben
Abbruch.

Gang
55.9 m2

Elektro
18.3m2

Lueftung
181.6m2

Filtertechnik HB uns FB
199.1m2

409.725

411.30

409.725

Trafo
Schlaufbereich

Wasseranschluss

Fluchtweg aus Technik / Zugang Aussenbad
17.7m2

411.30

411.30 411.30 = -3.20

Mittelspannung zu EBL Netz

Niederspannung zu Hallenbad

Frischluftansaugung 
im Gefaelle 125cm

Frischluftansaugung 
im Gefaelle 125cm

Sanitaer / Boiler
34.7m2 

Wandverkleidung
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Heizung
66.7m2

Lüftung
20.4m2

Technik
11.0 m2

Sanitaer
32.4m2 

Ausraeumoeffnung 90/200cm

UK D = 413.72  > RH 4.295m
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UK D = 413.945  > RH 4.52m

Vorplatz
12.0m2

Putzraum
6.5m2 

1x Deckenabsatz Planschbecken

WC Damen
12.5m2

WC Herren
19.8m2

Spuelwasser
23.5m2

53m3

h= 2.25m (Wasser)
RH = ca. 2.50m

Spuelabwasser
23.5m2

53m3

h= 2.25m (Wasser)
RH = ca. 2.50m

Hof
37.6m2

Leitungserschliessung
370.8m2

Durchgangshoehe reduziert

Schacht
Luftzufuhr 
Heizungsraum

-1 (UG)-1 (UG)

Frischluftansaugung 
im Gefaelle 55cm

412.01 > RH 2.115m

Pumpe

Putzraum / E-Boiler
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412.01411.30
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Verbrennungsluft 
d=600mm
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UK UZ = 413.495 > RH 4.07m
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Werkstatt
26.8m2

 OK FFB 412.99

Pumpe (Lage ungewiss)

Filter Aussenbad
Bestand (Abbruch)

Aussentreppe zu Filterraum

Pumpe (Lage ungewiss)

 OK FFB 412.14

 OK FFB 415.57

Anschwemmbecken
vertieft:  FFB 409.94

Pumpschacht
vertieft:  FFB 409.94

Ausgleichsbecken Aussenbecken
Bestand vertieft:  FFB 411.40  OK FFB 412.99
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Schacht NW 120

bestehendes 
Durchschreitebecken
erhalten

UG: Kein oeffentlicher Zugang
Zutrittsberechtigung nur fuer Personal

Ausgleichsbecken Aussenbad NEU
71.6m2
139.6m3
h=1.95m (Wasser)
RH = ca.3.05m

410.70

79
5

6.016

Schacht in Ortbeton

Treppe nur benutzt im Ereignisfall
(als Fluchtweg) sowie fuer

Betriebszwecke
Kein Besuchezugang!
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Blattner Ingenieurbuero AG
Bischofsteinweg 15  4455 Sissach
t 061 971 71 71  f 061 971 72 72
info@blattner-ag.ch

Bauteil

Planinhalt

Massstab

Index

Bauherrschaft

Planung

Plannummer

Datum

Verfasser

Planformat

ds.architekten eth sia
Leonhardsstr. 38  4051 Basel
t 061 271 03 71  f 061 271 03 72
mail@dsar.ch

StatikArchitekten Bauleitung

052_hbg Neubau Hallenbad Gelterkinden

Anderegg Partner AG
Gewerbestr. 27  4512 Bellach
t 032 618 08 18  f 032 618 08 19
info@andereggpartner.ch

Gemeinde Gelterkinden 
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Baedertechnik Bauphysik

© ds.architekten gmbh

Sanitaerplanung

Sanplan AG
Kanonengasse 11  4410 Liestal
t 061 927 20 00  f 061 927 20 10
info@sanplan.ch

Ehrsam und Partner AG
Oberemattstr. 35  4133 Pratteln
t 061 826 95 00  f 061 826 95 01
info@ehrsam-partner.ch

Aqua Transform
Herisauerstr. 81  9200 Gossau
t 071 385 80 90  f 071 385 80 93
info@aquatransform.ch

HLK-Planung (ARGE)Elektro-Planung

Bechtel Ingenieure Lueftungsplanung
Leisenbergstr. 26  4410 Liestal
t 061 921 51 61  f 061 921 51 65
info@bechtel-ingenieure.ch

Selmoni AG elektrotechn. Planung
St. Alban-Vorstadt 106  4002 Basel
t 061 287 44 20  f 061 287 44 34
info@selmoni.ch

Grether + Schaefer Heizungsplanung
Ruenenbergerstr.44  4460 Gelterkinden
t 061 981 41 06  f 061 981 41 18
info@gretherschaeferag.ch

HLK-Planung (ARGE)

Abbruch

BAUGESUCH

Unterschriften Datum

Die Projektverfasser

t 061 985 22 22  
f 061 985 22 33  
gemeinde@gelterkinden.ch

Pirmin Jung Ing. für Holzbau AG
Grosswaid 4  6026 Rain
t 041 459 70 40  f 041 459 70 50
info@pirminjung.ch

Statik Holzbau

Fachkoordination

Sanplan AG
Kanonengasse 11  4410 Liestal
t 061 927 20 00  f 061 927 20 10
info@sanplan.ch

Sicherheitsplanung

Rüfenacht Sicherheitsberatungen
Buttenberg 8  4446 Buckten
t 062 299 20 50  f 062 299 20 27
h.ruefi@bluewin.ch

28.10.2015 /

414.50 m. ue.M = ±0.00

REV: 11.02.2016

Grundriss
Untergeschoss
1:100 105/60

052_014_bg

dsar_po

N
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11.02.2016

- keine   

Ergänzungen / Anpassungen zum  Zwischenbericht des Bauinspektorates  Baugesuch vom 15.12.2015   -   BG Nr. 1785/2015:

Weitere Plankorrekturen:

- UG Ausgleichsbecken Freibad (unter  Vorplatz):
Boden um 60 cm tiefer auf 410.70m.ü.M, RH Neu 3.05m

- UG Lichtschacht Nordseite:
4 Einzelschächte zusammengelegt zu einem Ortbetonlichtschacht
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