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Kinderbecken
41.4m2
H Wasser 0.0-0.3m

Geraeteraum
28.8m2

Kasse
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Containerraum
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0 (EG)

Zugang nur
Bademeister
H=1.2m

Rueckgabe 
Tablare

Pet-Flaschen
Depot

Lueftung

BMZ

Kuehlzelle
1.8/2.575m
4.6m2

WC
RG
3.1m2

Trafo 
2.5x3.6m
9.0m2

Kiosk / Gastro-Kueche 
20.1m2

Oblicht

Badeaufsicht
Kontrolle 
Leitsystem 
10.4m2

Elektro.
2.7m2

Entree / Bistro
57.8m2

Vordach 
35.6m2 

Windfang
10.8m2 

Lager
19m2

Putzraum
5.1m2

Multifunktionaler Raum 
37.7m2
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60 Velos (45cm)
56.2m2

1 RG Parkplatz 3.5 x 5m

Gang
8.0m2

Gang
22.3m2

Eingang NEU
Vereinzelung
Aussenbad
21.0m2

Notaus-
gang
9.6m2

Schmutzschleuse

Gang Aufzug
6.3m2

WD 6cm, Vorsatz 2.5cm
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Schwimmbecken 
25x13.5m

Nichtschwimmerbecken
(Hubboden 10.69m/8.00m) 
12x8m        

Oblicht

414.50

414.50

WD 6cm, Vorsatz 10cm

In
st

.

Inst.

Treppe
13.2m2

Inst.

Elektro
2.2m2

Inst.

Material-
raum 
Reinig.
12.8m2

Automat 

Notaus-
gang
9.6m2

Sanitaetsraum
8.8m2

Buero 
Techn. Leiter  
17.0m2

Chemie 1
7.9m2

Chemie 2
7.9m2

414.50

Eingang
Vorplatz 
Hallenbad

zum Aussenbad

414.48 414.48 414.48

ca. 414.40

ca. 414.45

ca. 414.40
bestehend

ca. 414.40

414.35

ca
. 6

%
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. 6

%

ca. 414.07

1 RG Parkplatz

Eibach Flussbett

D
urchfahrstbreite

ca. 6.1m

Anlieferung und  Zufahrt

Freibad OST / Veloständer

Anlieferung und Zufahrt
Trafo / Chemieraum / Velo / Container

1.2 m breiter Durchgangbereich
mit minimal 2.0m Durchgangshöhe

Sitzzylinder
ca.+ 55cm

Sitzzylinder
ca.+ 45cm

Gang
4.3m2

Tafel und Boden-

Markierung

RG PPL

Gitterrost in Edelstahl

Gitterrost in Edelstahl

Nach Rücksprache mit Herrn Schmied

Procap Nordwestschweiz ist dieser RG Parkplatz

direkt vor dem Eingang zusätzlich zu berücksichtigen

(obwohl abweichend von Norm).

Türe 90 i.L.

Liege 1.8/0.6m

Türe 90 i.L.

Liege 1.8/0.6m

Ummgang Becken EG 
(SWB, NSB, PLB)
563m2

414.50 = ±0.00

414.50 = ±0.00

Toil. RG D
(Umkleide)
7.3m2

Toil. RG H
(Umkleide)
7.3m2
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Schluesseltresor:
1xEBL,1xLIFT, 1xFeuerwehr

Tafel und Boden-
Markierung

RG PPL
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14
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Einbring-
schacht

Schlitzrinne entlang Verglasung W,S,O

Schacht NW 120
Auffangbehaelter

Chemieanlieferung

14.9m2 Auffangflaeche

Aufstellflaeche 

Feuerwehr 4 /8m

HLF 14t

Abgang 
Aussen-WC 
WEST

Zu
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iff

Zuziehgriff

Sitzbereich Bistro
Hallenbad
16 Plaetze

Keine Bistronutzung
Multifunktionaler
Schulungsraum
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Abgrenzug betreffend 
Anpassungen Freibad 
zum Neubauprojekt 
Hallenbad:

Das 50m Becken muss 
mit einer provisorischen 
Rampe (max 6% 
Steigung, Podest 1.4m 
x1.4m, gleitsicher) bei 
der Realisierung des 
Neubaus Hallenbad 
zugaenglich gemacht 
werden.

In einer  zweiten Etappe 
(Sanierung der 
Freibadanlage) werden 
der Zugang zum 50m 
Becken definitiv sowie 
das 
Nichtschwimmerbecken, 
das Planschbecken und 
der Grillplatz neu 
hindernisfrei zugaenglich 
erstellt.
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Planschbecken
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Eibach

Podest 
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Angepasstes Anordnung:Total 91 PPL
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Spielwiese bestehendverkleinert

Zugang
Liegewiese
Unterhalt

Mofas / Motorräder

40 Veloparkplätze neu

18 Mofaparkplätze neu

13 Parkplaetze werden aufgehoben

Fussgaenger / Velo / 
Anlieferung

Asphalt
bestehend

Entwaesserung ueber die Schulter
Versickerung ueber Rasenflaeche

Durch-
schreite-
becken
(bestehend)

Treppe neu zu Grilplatz 
12 Ortbetonstufen à 35cm
11 Steigungen à ca.16.3cm

neuer Zaun entlang Zufahrt 90cm und neue Hecke als Abtrennung zum Freibad

41
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20

41
6.4

0

41
6.6

0

41
6.8

0

41
7.2

0

41
7.4
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Begruenung 
Rampe

ca. 416.10 
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Treppe neu 
8 Ortbetonstufen
9 Steigungen
à ca. 15cm 

417.40

Podest 
Ortbeton
Besenstrich

Grillplatz bestehend
keine Anpassung
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Neupflanzung in Boeschung:
Bodendeckung

ohne Durchgangsmoeglichkeit

Neupflanzung in Boeschung:
Bodendeckung

ohne Durchgangsmoeglichkeit

ca. 414.90

Grenzlinie Gewaesser Eibach

Uferschutzzone gemaess 
rev. Zonenplan Siedlung
Gemeinde Gelterkinden

Uferschutzzone Abgrenzung Zufahrt bzw. Boeschungskante

6m Gewaesserabstand (Parz.Grenze Bachsohle Eibach)

Grenzlinie Gewaesser Eibach

6m Gewaesserabstand (Parz.Grenze Bachsohle Eibach)
Mergelweg bestehend

Asphalt Ersatz
Bereich Abbruch bis
best. Boeschungskante
Entwaesserung ueber die Schulter

Mergelweg bestehend

Uferschutzzone gemaess rev. Zonenplan SiedlungGemeinde Gelterkinden

Beachvolleyball
bestehend

ca. 9 PPL
Sport

Bestand

Wiese

Wiese
bestehend

Wiese
bestehend

Wiese
bestehend

414.80

415.00

413.40
413.40

413.60

413.80

414.00

414.20

414.40

414.60

ca. 413.45

ca.414.13

413.60

ca. 2.6%

ca. 413.35 Boeschungskante bleibt bestehen

ca. 414.00
bestehendca. 414.40

ca. 413.85

Boeschungskante bleibt bestehen

Boeschungskante bleibt bestehen
Boeschungskante bleibt bestehen

Boeschungskante bleibt bestehen

RG PPL 
mit Einschraenkung

bestehende Boeschungskantebleibt erhalten
Bestehendes Gelaender auf Bankett ca.414.27

Neupflanzung Baum
standortgerecht

Neupflanzung Baum
standortgerecht

Neupflanzung Baum
standortgerecht

Neupflanzung Baum
standortgerecht

Abbruch bestehender Aussensitzplatz
anschliessende Terrainanpassung

Abbruch Zugangsweg zu Grillplatz

Spielgeraete

bestehend

Gruenmulde
bestehend

Sitzbereich Bistro
Freibad 32 Plaetze
mit Verschattung

Sitzbereich 
Picknick Zone
"Bring Your Own"
Bestuhlung variabel
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Blattner Ingenieurbuero AG
Bischofsteinweg 15  4455 Sissach
t 061 971 71 71  f 061 971 72 72
info@blattner-ag.ch

Bauteil

Planinhalt

Massstab

Index

Bauherrschaft

Planung

Plannummer

Datum

Verfasser

Planformat

ds.architekten eth sia
Leonhardsstr. 38  4051 Basel
t 061 271 03 71  f 061 271 03 72
mail@dsar.ch

StatikArchitekten Bauleitung

052_hbg Neubau Hallenbad Gelterkinden

Anderegg Partner AG
Gewerbestr. 27  4512 Bellach
t 032 618 08 18  f 032 618 08 19
info@andereggpartner.ch

Gemeinde Gelterkinden 
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Baedertechnik Bauphysik

© ds.architekten gmbh

Sanitaerplanung

Sanplan AG
Kanonengasse 11  4410 Liestal
t 061 927 20 00  f 061 927 20 10
info@sanplan.ch

Ehrsam und Partner AG
Oberemattstr. 35  4133 Pratteln
t 061 826 95 00  f 061 826 95 01
info@ehrsam-partner.ch

Aqua Transform
Herisauerstr. 81  9200 Gossau
t 071 385 80 90  f 071 385 80 93
info@aquatransform.ch

HLK-Planung (ARGE)Elektro-Planung

Bechtel Ingenieure Lueftungsplanung
Leisenbergstr. 26  4410 Liestal
t 061 921 51 61  f 061 921 51 65
info@bechtel-ingenieure.ch

Selmoni AG elektrotechn. Planung
St. Alban-Vorstadt 106  4002 Basel
t 061 287 44 20  f 061 287 44 34
info@selmoni.ch

Grether + Schaefer Heizungsplanung
Ruenenbergerstr.44  4460 Gelterkinden
t 061 981 41 06  f 061 981 41 18
info@gretherschaeferag.ch

HLK-Planung (ARGE)

Bauteile abbruch

BAUGESUCH

Unterschriften Datum

Die Projektverfasser

t 061 985 22 22  
f 061 985 22 33  
gemeinde@gelterkinden.ch

Pirmin Jung Ing. für Holzbau AG
Grosswaid 4  6026 Rain
t 041 459 70 40  f 041 459 70 50
info@pirminjung.ch

Statik Holzbau

Fachkoordination

Sanplan AG
Kanonengasse 11  4410 Liestal
t 061 927 20 00  f 061 927 20 10
info@sanplan.ch

Sicherheitplanung

Rüfenacht Sicherheitsberatungen
Buttenberg 8  4446 Buckten
t 062 299 20 50  f 062 299 20 27
h.ruefi@bluewin.ch

28.10.2015

414.50 m. ue.M = ±0.00
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Parkplatzdefinition (PPL)  fuer Hallenbad / Freibad Gelterkinden:

Basiswert fuer Berechnung der Autoparkplaetze definiert sich aus der Anzahl 
angebotenen Garderobenschraenke = > 1PPL /5 Garderobenschraenke*
Die Garderoben des Hallenbades werden sowohl für das Frei- wie das Hallenbad 
genutzt. 

Das Freibad hat keine separaten Garderoben.
Diese Garderobendoppelnutzung wird heute schon so praktiziert und hat sich in der Nutzung bewaehrt.

Total Garderobenschraenke Hallenbad und Freibad zusammen: 
4x30 Schraenkli (2x Schule und 2x Oeffentlich) 
+ 4x3 Schraenkli (Lehrer / Personal) 
+ 2x  RG Garderobe EG 
= 134 Schraenkli
Definition Parkplaetze Hallenbad / Freibad: 134 / 5 = 26.8 = 27 PPL.*
Definition Parkplaetze Rollstuhlgerecht Hallenbad / Freibad: 1 PPL RG (<50PPL)
Parkplaetze Sportplatz (bestehend): 64 + 9  PPL 

* Wegleitung :
Bestimmung der Anzahl Abstellplaetze  fuer  Motorfahrzeuge und Velos/Mofas 
4.  Auflage November  2004
 Tabelle 3.3: Basiswerte für Berechnungen  des Grundbedarfes
fuer Autoparkplaetze  bei speziellen Nutzungsarten .

A

Uferschutzzone

Parzellengrenze 2345 
zu Eibach

Gewaesserabstand 6m

Bauperimeter
Abgrenzung zu Freibad

Bepflanzung Bestand

Standortgerechte Pflanzenersatz: 
Buesche, Straeucher, Baeume

Zementbelag: 
z.B. Gewegplatten

Mergelbelag:
Ersatzbelag Fussweg

Asphaltersatz: 
Zufahrt & Anlieferung

Standortgerechte Pflanzenersatz: 
Hecke, Boeschungsbepflanzung

Legende:

Bestehende 
Boeschungskante
bei Eibach

- Generelle Ergänzungen:  Achsmasse Sanitär und Bemassung bei Türen ergänzt

- Umgebung:  kurzer Beschrieb zu Abgrenzung Neubau eingefügt.

- EG Toillette Bistro:   
 Türe neu positioniert

- EG RG WC Aussen Fassade West:
Freifläche 60cm vermasst
Lage Türblatt in Nische so geändert, dass Türgriff max. 0.25m in der Nische 
zurückversetzt ist (raumseitig und aussenseitig).
Lichtes Durchgangsmass bei nur 90° öffenbarer Türe zwischen Zuziehgriff und 
Türrahmen mind. 0.8m eingezeichnet.

- EG Ausgang zu Sitzbereich (Türe Hallenbad Sitzplatz West):
Lage Türblatt in Nische so geändert, dass Türgriff max. 0.25m in der Nische 
zurückversezt ist (raumseitig und aussenseitig).

- EG Einstieg Schwimmerbecken:
Einstieg ergänzt mit beidseitigem Handlauf

- EG Aufzug: 
Stockwerktableau (Taster Lift aussen) versetzt für beidseitige Feifläche von mind. 70cm

Anpassungen Procap Ergänzungen Sicherheitsdirektion - Pass- und Patentbüro:

- EG Bistro und Sitzplatzdefinition
Definitive Anzahl Plätze im Hallenbad und Freibad zugeordnet. 
Multifunktionaler Raum ohne Bistronutzung

Ergänzungen / Anpassungen zum  Zwischenbericht des Bauinspektorates  Baugesuch vom 15.12.2015   -   BG Nr. 1785/2015:

Weitere Plankorrekturen:

- EG Bistroküche:
Neuer Zugang direkt aus Bistroküche ins Freie

11.02.2016
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